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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergédnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.78.6-17/11
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Rauchausléseeinrichtung vom Typ "RM-O-3-D" mit
CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen
Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauproduktie (siehe Bauregelliste B Teil 2,
Nr. 1.2.1 Ausléseeinrichtung und Rauchmelder fur Brandschutzklappen sowie Nr.1.2.2
Rauchmelder fir Rauchschutzklappen) zur Ansteuerung und Auslésung von allgemein bau-
aufsichtlich zugelassenen Absperrvorrichtungen gegen die Ubertragung von Feuer und
Rauch (nachfolgend "Brandschutzklappe" genannt) oder einer allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Absperrvorrichtung gegen die Ubertragung von Rauch (nachfolgend "Rauch-
schutzklappe" genannt) in Luftungsleitungen.

Der Zulassungsgegenstand "RM-O-3-D" besteht aus dem optischen Rauchmelder Typ
PL3300 O/K der Firma Detectomat, dem Sockel, dem Adapter, dem Geh&use mit integrierter
Stromversorgung, dem Ausgaberelais, einem Spannungsiberwachungsmodul Typ VWM zur
Uberwachung der 19-30V DC Versorgung, der optischen Betriebs-, Alarm- und Stérungsan-
zeigen und einem Reset/Test- Taster.

Die Auslésung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe erfolgt nach Detektion von Rauch
durch den Rauchmelder, bei Verschmutzung des Rauchmelders, bei Funktionsstérungen
des Zulassungsgegenstandes oder durch manuelle Steuerung am Reset-Taster des Zulas-
sungsgegenstandes. Durch Unterbrechung der Stromversorgung wird dabei die gespei-
cherte SchlieBenergie der angeschlossenen Brandschutz- oder Rauchschutzklappe freige-
setzt — die Klappen schlieBen. Angeschlossene Luftungsventilatoren kdnnen angesteuert
und ausgeschaltet werden. Der Zulassungsgegenstand ist mit einer elektronischen Uber-
wachungseinrichtung der Verschmutzung des Rauchmelders ausgestattet.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf nur fiir die Ansteuerung und Auslésung einer allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzklappe oder einer allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Rauchschutzklappe - nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften fir
Luftungsanlagen, z. B. der “Bauaufsichtlichen Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen® in der jeweils glltigen Fassung - verwendet werden. Ein
angeschlossener Liftungsventilator kann durch die Rauchausléseeinrichtung angesteuert
und ausgeschaltet werden. Der Zulassungsgegenstand darf in Liftungsleitungen mit Luftge-
schwindigkeiten zwischen 1 m/s und 20 m/s verwendet werden. Die Brandschutz- oder
Rauchschutzklappe muss mit einem elektrischen Federriicklaufmotor oder einem Haftmag-
neten oder einem Magnetventil ausgestattet sein. Die maximale Anschlussleistung der
Brandschutz- oder Rauchschutzklappe sowie die zuldssige Belastung der Schaltkontakte
des Zulassungsgegenstandes nach den Bestimmungen des Abschnittes 2.1 der Besonderen
Bestimmungen darf nicht iberschritten werden. P

1.78.6-17/11
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines
Der Zulassungsgegenstand muss den bei den Zulassungsprifungen verwendeten Bau-
mustern und den Prifberichten einschlieBlich deren Ergdnzungen der VdS Schadenverhi-
tung GmbH, KéIn'
- RSA 06002 vom 12.07.2006
- 1. Erganzung des Prifberichtes RSA 06002 vom 21.11.2006
- 2. Ergénzung des Prifberichtes RSA 06002 vom 10.08.2007
- 3. Erganzung des Prifberichtes RSA 06002 vom 11.08.2011
sowie dem Prifbericht (iber die Software der Rauchausléseeinrichtung
- SW 2006240 vom 11.07.2006
entsprechen.
21.2 Eigenschaften
Der Zulassungsgegenstand muss die Brandschutzklappen oder Rauchschutzklappen in
folgenden Féallen in die hierflr vorgesehene Sicherheitsstellung (ZU) bringen:
- bei Rauchdetektion des Rauchmelders PL 3300 O/K,
- bei Stérung des Rauchmelders (z. B. Kabelbruch, fehlender Rauchmelder, Kurzschluss),
- bei Ausfall der Energieversorgung,
- bei Systemstoérung (Ablaufstérung am Prozessor),
- bei Wiederkehr der Energieversorgung nach vorher erfolgter Auslésung (d. h. nach
Rauchdetektion und/oder Stérung),
- bei Betatigung des integrierten Reset/Test-Tasters,
- bei Uberschreitung des maximal zulassigen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders.
Bei Wiederkehr der Energieversorgung nach vorherigem Ausfall ohne vorher erfolgter
Rauchdetektion oder vorher signalisierter Stérung geht der Zulassungsgegenstand wieder in
Betriebsbereitschaft.
Die maximal zulassige Anschlussleistung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe betragt
100 W. Die maximale Belastung der potentialfreien Kontakte des Zulassungsgegenstandes
(250 V AC/2A oder 24 V DC/100 W) zur Ansteuerung der Brandschutz- oder Rauchschutz-
klappe darf nicht tiberschritten werden.
Der Zulassungsgegenstand darf nicht die Ubertragungseinrichtung (UE) fir Brandmeldun-
gen zur Feuerwehr ansteuern.
Der Zulassungsgegenstand muss im Ubrigen den Anlagen 1 und 2 entsprechen.
213 Zusammensetzung
2.1.3.1 Rauchmeldeeinheit
Der Rauchmelder PL 3300 O/K muss als Liftungsleitungsmelder dem Priifbericht der VdS
Schadenverhiitung GmbH Nr. RSA 06002 vom 12.07.2006 einschlieBlich der 1. Ergdnzung
vom 21.11.2006, der 2. Ergdnzung vom 10.08.2007 und der Anlage 1 entsprechen.
Der Zulassungsgegenstand ist mit einer optischen Betriebs, Alarm- und Storungsan;ggge
ausgestattet. ///’"‘ =
s
7
{f
il
\
! Die Prifberichte sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und missen vom Anltagstel[ef ‘cfes&f‘ e®
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfigung gestellt we?d
766461.11 1.78.6-17/11
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Der Zulassungsgegenstand verfiigt (ber eine elektronische Verschmutzungstberwachung
des Rauchmelders, die bei Uberschreitung von 70 % des zuléssigen Verschmutzungsgrades
des optischen Rauchmelders anspricht. Bei Uberschreitung von 90 % des zuléssigen
Verschmutzungsgrades des Rauchmelders muss Alarm ausgelést und die Brandschutz-
oder Rauchschutzklappe angesteuert und ausgeldst werden- sie muss schlieBen. Die Signa-
lisierung der Verschmutzung des Rauchmelders kann optional an eine zentrale Stelle
weitergeleitet werden.

2.1.3.2 Energieversorgung

Der Zulassungsgegenstand muss Uber das im Gehause integrierte Netzteil an das 6rtliche
Stromversorgungsnetz mit einer Spannung von 230 V AC (50 — 60 Hz Nennfrequenz) ange-
schlossen werden und die einzelnen Komponenten mit einer Betriebsnennspannung von
24 V DC versorgen. Die Stromversorgung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe erfolgt
extern bauseits. Alternativ kann der Zulassungsgegenstand auch Uber ein externes Netzge-
rat im Spannungsbereich von 19-30V DC betrieben werden. Das Netzgerdt muss den
Vorgaben der DIN EN 60950-1 sowie der Richtlinie 2006/95/EG? entsprechen. Die vom
Hersteller zulassige Restwelligkeit von 1% der Eingangsspannung darf nicht Gberschritten
werden. Die Spannungsiiberwachung erfolgt Gber das Spannungsuberwachungsmodul-
aufgesteckte Zusatzplatine- Typ VWM.

Im Detektions- oder Stérungsfall und bei Uber- oder Unterschreitung des Spannungsbe-
reiches 19V- 30V DC + 3% muss die Rauchausldseinrichtung sofort spannungslos
geschaltet werden. Die Stromversorgung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe und
- nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber Liftungsanlagen (z. B. der Richt-
linie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen) - des Liftungsventi-
lators missen unterbrochen werden.

214 Handausl6sung und Reset Funktion

Uber einen bauseits anzuordnenden Handschalter darf manuell Alarm ausgelést werden, um
die Brandschutz- oder Rauchschutzklappe zu schlieBen. Die Funktionsbereitschaft der
Rauchausléseeinrichtung darf dabei nicht beeintrachtigt werden.

Ein Reset des Zulassungsgegenstandes in den Normalbetrieb (Offnen der Brandschutz-
oder Rauchschutzklappe) muss, ausgenommen nach thermischer Auslésung der Brand-
schutzklappe, moglich sein, wenn kein Rauch ansteht. Ein Reset des Zulassungsgegen-
standes darf nur manuell Uber den im Zulassungsgegenstand integrierten Reset-Taster
erfolgen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung
Der Zulassungsgegenstand ist werkseitig herzustellen.

Der Zulassungsgegenstand ist mit einer Montage- und einer Betriebsanleitung in deutscher
Sprache zu versehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die jedem Zulassungsgegenstand bei-
zufligen ist. Die Anleitungen missen alle zur Montage und zum Betrieb erforderlichen Daten,
MaBgaben, Hinweise und Anschlusspléne fiir die elektrische Verdrahtung enthalten.

2.2.2 Kennzeichnung
Neben der CE-Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander) gekennzeichnet werden. )

Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffen
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungs i htlinie).
Deutschland umgesetzt durch das Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und die 1. Vero nu{:gmzh
GPSG.

766461.11 1.78.6-17/11
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Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind. Neben dem U-Zeichen sind

- die Typenbezeichnung

- das Herstellwerk

- das Herstelljahr

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Zulassungs-
gegenstandes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Zulassungsgegen-
standes eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmgngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichtes zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBen:

- Uberprifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Komponenten verwendet und
die planméaBigen Abmessungen eingehalten werden.

- Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen Rauchausléseeinrichtungen bei
groBen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens eine Rauchausléseeinrichtung,
bei nicht sténdig laufender Fertigung von je 50 Rauchausléseeinrichtungen mindestens
eine Rauchausléseeinrichtung wahllos zu entnehmen und zu Uberpriifen, ob diese mit
den Besonderen Bestimmungen dieser Zulassung ubereinstimmt und entsprechend
gekennzeichnet ist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

e
- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsr@éﬂals N
oder der Bestandteile / AN
- Ergebnis der Kontrollen und Priffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit/den At \
derungen é
e@\
s\“

766461.11 1.78.6-17/11
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- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschaltete Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden kénnen. Nach Abstellung des Mangels ist- soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich- die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Zulassungsgegenstandes
durchzufiihren. Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungs-
stelle dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbe-
horde auf Verlangen vorzulegen.

3. Bestimmungen fiir den Entwurf

Der Zulassungsgegenstand des Typs " RM-O-3-D " darf bei Luftgeschwindigkeiten in den
Luftungsleitungen zwischen 1 m/s und 20 m/s verwendet werden.

Fur die Raucherkennung in der Liftungsleitung ist der Zulassungsgegenstand so anzuord-
nen, dass eine sichere Raucherkennung gewéhrleistet ist.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften tGber Luf-
tungsanlagen (z. B. der Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungs-
anlagen) anzuordnen. Eine sichere Raucherkennung ist zu gewéhrleisten. Der Zulassungs-
gegenstand darf nicht entlang der Langskanten von Luftungsleitungen (Eckbereich) einge-
baut werden. Der Zulassungsgegenstand ist ferner so einzubauen, dass der Rauchmelder
der Rauchausléseeinrichtung des Typs "RM-O-3-D" permanent von Luft durchstrémt wird.
Bei waagerechten Luftungsleitungen ist der Zulassungsgegenstand im oberen Drittel der
Luftungsleitungen zu installieren. Wenn bauliche Griinde dies nicht gestatten, ist der Zulas-
sungsgegenstand so zu montieren, dass dennoch eine sichere Raucherkennung gewéahr-
leistet ist. FUr die Spannungsversorgung des Zulassungsgegenstandes darf alternativ zur
offentlichen Stromversorgung ein externes Netzgerat fiir den Betriebsspannungsbereich von
19-30V DC verwendet werden, wenn dieses die Besonderen Bestimmungen des Abschnitts
2.1.3.2 erfullt und das Spannungsiiberwachungsmodul VWM nach Abschnitt 2.1.3.2
verwendet wird.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung
Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberprifung der F

des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der GrundmaBnahmen zup
haltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051* i

DIN EN 13306:2010-12 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung

Z66461.11 1.78.6-17/11
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Abstand erfolgen. Der Rauchmelder muss dabei durch Simulation (Priifgas/ Rauch) gepruft
werden. Der Hersteller hat schriftlich in der Betriebsanleitung ausfihrlich die fur die Inbe-
triebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie Uberprifung der Funktion des
Zulassungsgegenstandes notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicher-
heit darzustellen. Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung
des Herstellers und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden.
Dem Eigentiimer der Liftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers
sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhéandigen.

Juliane Valerius Beglaubigt
Referatsleiterin

Z766461.11 1.78.6-17/11
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TROX DVS-Nr. 1X1494438

Funktion:

Der in die Luftungsleitung hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und Gberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelderist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Gehéuse der Rauchausldseeinrichtung des RM-O-3-D (Pos. 3)
verschraubt ist. Bei Uberschreitung eines fest eingestellten Ansprechschwellenwertes der
BrandkenngroRe Rauch wird Rauchalarm signalisiert und die angeschlossene Brandschutz-oder
Rauchschutzklappe angesteuert und ausgeldst; die Liftungsventilatoren kénnen angesteuert und
ausgeschaltet werden.

Durch eine griine Leuchtdiode (Pos. 5) wird angezeigt, dass die Rauchausldseeinrichtung in Betrieb
ist.

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration leuchtet die rote
Leuchtdiode (Pos.6).

Wird der Rauchmelder (Pos. 1) aus dem Sockel entfernt, oder ist er funktionsuntlichtig, so leuchtet
die rote LED auf und die griine LED blinkt, um einen Systemfehler zu signalisieren.

Die gelbe LED (Pos. 10) signalisiert eine Verschmutzung des Kopfes von> 70 %. Wenn die Verschmut-
zung 90 % Uberschreitet, signalisiert die Rauchausldsevorrichtung Alarm und die rote LED leuchtet
ebenfalls.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote
Leuchtdiode an. Wenn durch nachstromende rauchfreie Luft das Ausldsekriterium unterschritten
wird, kann der Rauchmelder durch Driicken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft
gebracht werden. Die rote Leuchtdiode muss dann eridschen.

Ein vor einem Spannungsausfall detektierter Alarm wird gespeichert und nach Wiederanschalten
der Spannung angezeigt.

Nach Beseitigung des Fehlers kann der Rauchmelder durch Driicken des Tasters (Pos. 7) wieder
in Funktionsbereitschaft gebracht werden.
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Detectomat GmbH Rauchmelder
mit Sockel Typ PL3300 O/K
Sockel

Gehause

Kabeldurchfihrung

Leuchte griin: Betrieb
Leuchte rot: bei Auslésung
Drucktaster Reset/Test
Netzteil

Adapter

Leuchte gelb: Verschmutzung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Pos.| Stiick |Benennung Material |Abmessung Fabrikat
Rauchmelder mit Sockel
1 1 Rauchmelder Typ
PL3300 O/K Kunststoff |@100x38 Detectomat
2 1 Kabeldurchfiihrung |Kunststoff |@100x20 Detectomat
9 1 Adapter Kunststoff
Gehause mit Netzteil
3 1 Gehause Kunststoff |@180
4 3 Kabeldurchfiihrung |Kunststoff
5 1 Leuchte - griin - tiber Lichtleiter 85,5 / LED SMD 15mA
10 1 Leuchte - gelb - iber Lichtleiter 85,5 / LED SMD 15mA
6 1 Leuchte - rot - iiber Lichtleiter 5,5 / LED SMD 15mA
7 1 Drucktaster g 0,7A / 250V
Reset/Test Offner 230V, 50/60Hz
8 1 Netzteil 230V, 50/60Hz

TROX DVS-Nr. 1X1494438

Leistungsaufnahme 3VA
Alarmrelais-Auslosung: 250V 2A; 24V DC 100W
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